NOTAS PARA REGISTROS ELECTRICOS DE CONEXION:

CONDUCTOR _QUE PROCEDA FUERA DE LA CAJA y TERMNE o
EMPALMADO DENTRO DE LA CAJA, SE DEBE CON’ UNA VEZ,
CONDUCTOR QUE PASE A TRAVES DE LA CAJA SIN EMPALMES
‘TERMINACIONES SE DEBE CONTAR UNA VEZ.

N
SE DEBE CONSIDERAR EL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA PARA LA
SELECCION DE LA CAJA REGISTRO MARCA RIMCO O RACO

3. ESTA TABLA ES PARA CMPLR CON EL ARTICULO 370-16 DE LA
(NOM—001-SEDE-2012).
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